
På dit fyr sidder et manometer, hvor du kan aÖæse vandtrykket. De Öeste fyr skal have et tryk på 
ca. 1,5 bar. Det korrekte tryk for dit fyr står i brugsanvisningen. 
Er vandtrykket under 1 bar, skal du fylde vand på.

1. Vandpåfyldningen kan være lavet med en fast forbindelse mellem et koldtvandsrør og et varmerør. 
For enden af hvert rør er der en hane, som skal åbnes, indtil det korrekte vandtryk er nået. Alternativt 
skal der fyldes vand på fyret via en vandslange forbundet til en vandhane. Vandslangen skal altid være 
afmonteret enten på fyret eller på vandhanen, når du ikke bruger den.

Fyld vand på fyret!
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